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PCxx REYQxxP8
UNITA' ESTERNA A POMPA DI CALORE RAFFREDDATA AD ARIA

POMPA DI CALORE
TUBAZIONE R-410A GAS
POMPA DI CALORE

GGX

TUBAZIONE R-410A LIQUIDO
GLX

REFRIGERATA/TEMPERATA
TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA
REFRIGERATA/TEMPERATA

RAX

TUBAZIONE DI MANDATA ACQUAMAX

tipo DAIKIN  MOD. REYQxxP8 - o SIMILARI

XX

UNITA' INTERNA DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO - CASSETTA A 4 VIE (600x600)
tipo DAIKIN  MOD. FXZQ-M8  xx - o SIMILARI

COLLOCAZIONE UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO

ING. SABINO DE SIMONE

GEOM. CIRO FIORILLO

AL PIANO 1° CON RIPARTIZIONE SULLE UNITA' ESTERNE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Opere di manutenzione ordinaria ai
piani 1° e 3° della Sede Regionale
INPS della CAMPANIA
via Medina, 61 - NAPOLI

SEDE REGIONALE CAMPANIA
AREA TECNICO - EDILIZIA


