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N° 18 Nuove Plafoniere 2x35W per struttura portante e a plafone

Nuova Struttura portante a sospensione per illuminazione

N° 52 di Recupero Plafoniere 4x18W da incasso in controsoffitto

N° 10 di Recupero Plafoniere 2x18W da incasso in controsoffitto

N° 28 di Recupero Faretti quadrato 2x26W da incasso in controsoffitto

N° 47 di Recupero Faretti tondo 1x18W da incasso in controsoffitto

N° 3 Gruppi con 5 pulsanti per 15 circuiti luce con relè.

N° 5 Punti comando a pulsante per circuito luce notturna.

Identificativo per plafoniera su circuito luce notturna.

N° 5 (+1 frutto aggiuntivo) Punti comando con interruttore per luci stanze.

N° 3 Nuove Plafoniere di emergenza SE 1x18W da esterno stagna.

N° 22 Nuovi Gruppi Inverter di emergenza SE 1x18W.

N° 12 Nuove Plafoniere di segnalazione in emergenza SA 1x18W dist. 24 m.
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