
Adeguamento locali ex CED alla nuova
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Arch. Achille Elia
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PROGETTO:

Stabile INPDAP OGGETTO:

UFFICIO TECNICO EDILIZIO

destinazione d'uso "area consulenza pubblico"
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PIANO SEMINTERRATO

ottobre 2013
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I PROGETTISTI : Agg.:

geom. Enrico Melchiorre         

ing. Giovanni Battista Vicedomini

p.ind. Marco Febi
ing. Paola Bannetta

p.ind. Valter Marcocci

architettonico :

climatizzazione :

elettrico :

Prese elettriche e Trasmissione Dati

Viale Regina Margherita, 206 - 00198 ROMA

via Umberto Quintavalle, 32 - 00173 ROMA
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N° 1 Torretta incasso 24 moduli con n° 3 x (Shuko+Bipasso+ 2 RJ45 cat 6)

N° 24 Torretta incasso a pavimento con Shuko+Bipasso+ 2 RJ45 cat 6

N° 20 Presa servizio a incasso o a vista con Shuko+Bipasso

N° 9 Presa > 1.000W a incasso o a vista con Shuko+MT 1P da 5-16 A
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Nuovo quadro elettrico per nuova sportelleria QE NSP

Armadio di Recupero per il cablaggio strutturato nuova sportelleria.
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Nuovo quadro elettrico per nuovo gruppo frigo area sportelleria QE CDZ
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Gruppo Frigo 1

Gruppo Frigo 2
Modulo Idronico
e circolatore


