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Quadro elettrico di piano

Presa CEE interbloc. + indicazione circuito

Presa universale stagna IP 55 + ind. circuito

O O Zdzm U H Z.G O m O Presa universale + indicazione circuito
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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Corpo ill. da incasso a 4 LED bianco
U.ENNHO.ZM weHnHoZ>rm mb.wu.mnv; Corpo ill. da incasso a 4 LED bianco + em.
viale Diaz n°® 35 - Cagliari
Corpo ill. stagno (min. IP 55) 168 LED bianco =
Corpo ill. stagno (min. IP 55) 126 LED bianco —
Corpo ill. da incasso circolare a LEd bianco O
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Corpo ill. da incasso di emergenza a LED bianco

Corpo ill. a sospensione a LED indicatore U.E. et
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Quadro Trasmissione Dati di piano

Posto Operativo di trasmissione dati
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Rilevatore di fumo

Alimentatore supplementare rilevazione fumo

Pulsante di segnalazione incendio

e
- N Corpo ill. stagno (min. IP 55) 168 LED bianco + em. ==
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Direzione Prov.le di Nuoro "Opere edili ed impiantistiche Deviatore stagno IP 55 B
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