
Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

400 / 230 [V]

TT

Data : 16/04/2015

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mmĮ]

Alimentazione - Sezione di neutro [mmĮ]

Alimentazione - Sezione di PE [mmĮ]

Icc massima ai morsetti di entrata

Corrente fase L1 [A]

Corrente fase L2 [A]

Corrente fase L3 [A]

Corrente fase N [A]

Potere di interruzione (PI)

PI dei Btdin secondo norma

Note

QUADRO DI PIANO -

FM - PRIMO PIANO

1

QUADRO DI ZONA

FM - PRIMO PIANO

2

QUADRO DI PIANO

FM - PRIMO PIANO

25

25

25

5,887

58,07

63,13

63,43

2,88

Icn/Icu

CEI EN 60898

QUADRO DI ZONA

FM - PIANO PIANO

25

25

25

3,584

58,07

63,13

63,43

2,88

Icn/Icu

CEI EN 60898

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

400 / 230 [V]

1 - QUADRO DI PIANO - FM PRIMO PIANO

No

Icn/Icu

Data : 16/04/2015

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

CosÏ linea

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Potere d'interruzione [KA]

Codice articolo

Idiff [A] / Tdiff [s]

Sezione fase [mmĮ]

Sezione neutro [mmĮ]

Sezione PE [mmĮ]

Tipo cavo

Isolante

Sigla cavo

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Id

1

Q 2 I 1

L1 L2 L3 N

50,700 kW

0,74 / 1,00

37,595 kW

63,43

0,89 R

80

1 " In = 80

10,0

T7004A4/80

0,50 / 0,00

25

25

25

Unip. con guaina

EPR

FG7OM1

30,0

0,73 % / 0,75 %

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

400 / 230 [V]

2 - QUADRO DI ZONA - FM PRIMO PIANO

No

Icn/Icu

Data : 16/04/2015

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

CosÏ linea

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Potere d'interruzione [KA]

Codice articolo

Idiff [A] / Tdiff [s]

Sezione fase [mmĮ]

Sezione neutro [mmĮ]

Sezione PE [mmĮ]

Tipo cavo

Isolante

Sigla cavo

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

1

Q 1 I 1

2

3

4

MULTI

5

INTERRUTTORE

GENERALE DI

QUADRO FM

L1 L2 L3 N

50,700 kW

0,74 / 1,00

37,595 kW

63,43

0,89 R

80

1 " In = 80

T7024MA-80

PROTEZIONE

SCARICATORE

L1 L2 L3 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00 R

25

1 " In = 25

F323N

SCARICATORE

F10H/4

PROTEZIONE

STRUMENTO DI

MISURA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

1,00 / 1,00

0,000 kW

0,00 R

6

1 " In = 6

F313N

STRUMENTO DI

MISURA

F3/3000

Id

6

Id

7

FM ARCHIVI

L1 N

1,500 kW

0,70 / 1,00

1,050 kW

5,07

0,90 R

16

1 " In = 16

6,0

G8813/16A

0,03 / 0,00

4

4

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

35,0

0,60 % / 1,35 %

FM CORRIDOI,

WC

L2 N

1,500 kW

0,60 / 1,00

0,900 kW

4,35

0,90 R

16

1 " In = 16

6,0

G8813/16A

0,03 / 0,00

4

4

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

35,0

0,52 % / 1,27 %

Id

8

Id

9

Id

10

FM SALE VISITA

1 - 2 - 13 - 14

L3 N

4,500 kW

0,60 / 1,00

3,550 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

30,0

1,03 % / 1,78 %

FM SALE VISITA

3 - 4 - 5 - 6

FM SALE VISITA

10 - 11 - 12

Ventilconvettori

Linea 1

L1 N

2,500 kW

0,85 / 1,00

2,125 kW

10,27

0,90 R

16

1 " In = 16

6,0

G8813/16A

0,03 / 0,00

4

4

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

20,0

0,97 % / 1,72 %

SCHEMA QUADRO ELETTRICO FM

L1 N

4,500 kW

0,60 / 1,00

3,550 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

40,0

1,03 % / 1,78 %

L2 N

3,500 kW

0,60 / 1,00

3,00 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

50,0

1,03 % / 1,78 %

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

400 / 230 [V]

3 - QUADRO DI ZONA - FM PRIMO PIANO

No

Icn/Icu

Data : 16/04/2015

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

CosÏ linea

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Potere d'interruzione [KA]

Codice articolo

Idiff [A] / Tdiff [s]

Sezione fase [mmĮ]

Sezione neutro [mmĮ]

Sezione PE [mmĮ]

Tipo cavo

Isolante

Sigla cavo

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Id

11

Id

12

Id

13

FM UFFICIO

1

L1 N

4,500 kW

0,60 / 1,00

3,550 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

50,0

1,03 % / 1,78 %

FM SALE VISITA

7 - 8 - 9

L2 N

4,500 kW

0,60 / 1,00

3,550 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

50,0,0

1,03 % / 1,78 %

L3 N

3,500 kW

0,60 / 1,00

3,00 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

50,0

1,03 % / 1,78 %

FM UFFICIO

2 - 3

L3 N

4,500 kW

0,60 / 1,00

3,550 kW

7,25

0,90 R

32

1 " In = 32

6,0

G8813/32A

0,03 / 0,00

10

10

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

50,0,0

1,03 % / 1,78 %

FM UFFICIO

4

RISERVA 1

L2 N

1,000 kW

0,75 / 1,00

0,750 kW

3,62

0,90 R

20

1 " In = 20

6,0

G8813/20A

0,03 / 0,00

6

6

6

Multipolare

EPR

FG7OM-1

1,0

0,01 % / 0,76 %

RISERVA 2

L3 N

1,000 kW

0,75 / 1,00

0,750 kW

3,62

0,90 R

10

1 " In = 10

6,0

G8813/10AC

0,03 / 0,00

2,5

2,5

2,5

Multipolare

EPR

FG7OM-1

1,0

0,03 % / 0,78 %

Ventilconvettori

Linea 2

L2 N

2,500 kW

0,85 / 1,00

2,125 kW

10,27

0,90 R

16

1 " In = 16

6,0

G8813/16A

0,03 / 0,00

4

4

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

20,0

0,97 % / 1,72 %

Ventilconvettori

Linea 3

L3 N

2,500 kW

0,85 / 1,00

2,125 kW

10,27

0,90 R

16

1 " In = 16

6,0

G8813/16A

0,03 / 0,00

4

4

4

Multipolare

EPR

FG7OM1

20,0

0,97 % / 1,72 %

Id

14

Id

15

Id

16

Id

17

Id

18

Id

19
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