
Lavori per la sostituzione dei gruppi frigo, per l’adeguamento 

normativo e l’efficientamento energetico dell’impianto di 

climatizzazione a servizio dello stabile strumentale D.G. di Via 

Ballarin, 42 – Roma- 

Elenco elaborati grafici:  

Elaborati “ante operam” impianti meccanici 

1)   (170) IF.GE.42 Altimetrico radiatori corpo A 

2)   (171) IF.GE.43 Altimetrico radiatori corpo B 

3)   (172) IF.GE.44 Schema funzionale centrale frigo corpo A 

4)   (173) IF.GE.45 Schema funzionale centrale termica corpo A 

5)   (174) IF.GE.46 Schema funzionale sottocentrali  corpi 1A e 2A 

6)   (175) IF.GE.47 Schema funzionale sottocentrali  corpi 3A e 4A 

7)   (176) IF.GE.48 Schema funzionale sottocentrali  a p. 1° e 2° interrato corpo A 

8)   (177) IF.GE.49 Schema funzionale centrale frigo corpo B 

9)   (178) IF.GE.50 Schema funzionale centrale termica corpo B 

10)   (179) IF.GE.51 Schema funzionale sottocentrali  corpi 1B e 2B 

11)   (180) IF.GE.52 Schema funzionale sottocentrali  corpi 3B e 4B 

12)   (181) IF.GE.53 Schema funzionale sottocentrali  a p. 1° interrato corpo B 

13)    IM1  Posizionamento macchine piano 8°  corpi A e B 

14)    IM2  Posizionamento macchine piano 1° interr.  corpi A e B 

15)    IM3  Posizionamento macchine piano 2° interr.  corpi A e B 

Elaborati “post operam” impianti meccanici 

16)    IM4  Schema funzionale centrale frigo corpo A 

17)    IM5  Schema funzionale centrale frigo corpo B 

Elaborati impianti elettrici 

18)    QE1  QC-1A-V/4 – Schema unifilare di potenza 

19)    QE2  QC-1B-V/4 – Schema unifilare di potenza 


