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dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito
da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta
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e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell’INPS sul
territorio nazionale”.



Componente Intervento Periodicità

Pulizia generale 12 mesi

Pulizia dei filtri dell'aria 12 mesi

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 12 mesi

Controllo della tensione e frequenza 12 mesi

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 12 mesi

Verifica serraggi meccanici 12 mesi

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 12 mesi

Verifica della commutazione dei commutatori 12 mesi

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 12 mesi

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 12 mesi

Pulizia generale 12 mesi

Pulizia dei filtri dell'aria 12 mesi

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 12 mesi

Controllo della tensione e frequenza 12 mesi

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 12 mesi

Verifica serraggi meccanici 12 mesi

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 12 mesi

Verifica della commutazione dei commutatori 12 mesi

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 12 mesi

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 12 mesi

Pulizia generale 6 mesi

Pulizia dei filtri dell'aria 6 mesi

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 6 mesi

Controllo della tensione e frequenza 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 6 mesi

Verifica serraggi meccanici 6 mesi

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 6 mesi

Verifica della commutazione dei commutatori 6 mesi

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 6 mesi

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 6 mesi

Pulizia generale 6 mesi

Pulizia dei filtri dell'aria 6 mesi

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 6 mesi

Controllo della tensione e frequenza 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 6 mesi

Verifica serraggi meccanici 6 mesi

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 6 mesi

Verifica della commutazione dei commutatori 6 mesi

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura 6 mesi

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 6 mesi

Gruppo statico di continuità

potenza nominale

 KVA ≥ 250

Gruppi Statici di Continuità

Gruppo statico di continuità

potenza nominale

  3 ≤ KVA  ≤5

Gruppo statico di continuità

potenza nominale

 51 < KVA < 250

Gruppo statico di continuità

potenza nominale

  6 ≤ KVA ≤  50
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