
      SCALA DIPENDENTI: VETRATA TIPO

  A DUE ANTE REI 60 ~1430(950+480)X2150 m/m

  su parete in carto-gesso REI60 e portale
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Pr-1: PARTICOLARE CAVEDIO A PIANO RIALZATO

DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE DOPO LA

REALIZZAZIONE DEL SETTO TRAMEZZO-VETRATE

vano corsa

montacarichi

Le misure del cavedio sono indicative e riferite allo stato attuale.

Le dimensioni di quello nuovo saranno prescritte dalla D.LL

dopo la realizzaizone del setto parete-vetrata

~0.37m

~0.36 m

~0.17 m

lunghezza variabile

Cavedio per il passaggio di cavi in tensione.

Da demolire e ricostruire dopo la realizzazione

del setto per la compartimentazione della scala

REI 120 con botola di accesso ed ispezione.

Misure variabili come da prescrizioni della D.LL.

~0.24 m

~ 0.68 m
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~ 134-144 cm variabile

~ 267-278 cm variabile

SCALA PUBBLICO:

VETRATA TIPO

AD UNA ANTA REI 60

~1350X2150 m/m

su parete in carto-gesso

REI60 e portale
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STATO ATTUALE

NUOVA SISTEMAZIONE

SEZIONE pC-pC
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        SCALA PUBBLICO - NUOVA SISTEMAZIONE

      PIANO 5

TRAMEZZO DEMOLITO

DA RICOSTRUIRE REI 60

COME DA CAPITOLATO

LOCALE TECNICO

ASCENSORE

LOCALE TECNICO

ASCENSORE
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TRAMEZZI E MURATURE DA DEMOLIRE

E RICOSTRUIRE REI 60 COME  DA

CAPITOLATO

C:\Users\ncandela\Desktop\TP-COMPARTIMENTAZIONE SCALE PROGETTO MODIFICATO DAL 19-10-2017\03-TRAPANI -COMPARTIMENTAZIONE 20-10-2017.dwg, 20/10/2017 15.30.42


