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prese energia 1 da Bipasso 10/16 A - 1 UNEL universale 10/16 A

Gruppo prese dati Voip composte da custodia supporto placca frutti

in esecuzione ad incasso H= 0,30m da pavimento

in esecuzione ad incasso H= 0,30m da pavimento

Presa energia singola in cassetta 503 

  equipaggiata con 1 schuko universale 

1 interruttore 16 A

RACK DATI VOIP ALIMENTATO DA Q.E. interruttore Rack.

QUADRO ELETTRICO DI PIANO

LEGENDA

CASSETTA DERIVAZIONE NUOVA INSTALLAZIONE 

GRADO PROTEZIONE IP 55 FISSATA SU PASSERELLA

Presa energia IEC interbloccata 

  equipaggiata con presa IEC 230V 2x16 A IP 44

Punto Totem-Monitor
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AL PIANO TERRA

PERCORSO PASSERELLA AEREA

RACK

il numero all'interno indica la quantità prese

Barriera per il ripristino compartimento REI 120

il numero all'interno indica la quantità del gruppo prese 

il numero all'interno indica la quantità prese

2.
40
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Q.E.

Gruppo prese energia composte da custodia supporto placca frutti

prese n° 2 RJ 45 cat. 5-e o superiore

il numero all'interno indica la quantità prese

Cavo audio per casse acustiche complete di jack maschio

Cavo UTP cat. 5-e con convertitore di segnale VGA/UTP

N.B. PER LE PRESE DATI VEDASI PIANTA N°5

Sistema blindoluce a sospensione con staffe a plafone

4 poli + T 25 A (2 circuiti luce) IP 55

con accessori per sostegno plafoniere e spine 16 A 

con accessori di testata e di alimentazione 

Pulsante di sgancio per emergenza archivio

vedi asterisco

vedi asterisco
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