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Ascensori duplex A-B lato Via Beccaria (8 fermate). 
Rivestimento in granito grigio al piano Terra e in laminato ai piani 
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Ascensori duplex C-D lato Via Romagnosi (9 fermate) 

Rivestimento in porfido grezzo al piano Terra e in laminato ai piani 
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Ascensore-montacarichi simplex F lato Beccaria (9 fermate) 

Rivestimento in carta da parati plastica ai piani 
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Ascensore ex G (8 fermate) – da eliminare per unificazione con F 

(vano porta da chiudere e rifinire) 
 

  
 

 Ascensore E dirigenziale (6 fermate) – da eliminare 
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Locali macchine ubicati al piano 8° 

 

 
Vano corsa ascensori duplex A-B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E 
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Fondo fossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vano corsa ascensori duplex C-D 
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Vano corsa ascensori simplex exF-G 

 

 
 

Pannellature ignifughe già installate presso hall Romagnosi 
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Rimozione porte cristallo non a norma su corpi scala 
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Piaggetta in laminato d’acciaio per chiusura a terra 
 

 
Infissi da rimuovere presso corridoi (piano primo) 
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Ante interne da adeguare per apertura solo verso esterno 
 (piano terra hall Romagnosi) 
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Adeguamento via d’esodo verso scala interna lato Romagnosi - piano 1° 
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Via d’esodo verso rampa esterna lato Tevere – Piano S1 
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Bonifica locale tecnico – piano 8° 
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Infissi da rimuovere presso corridoi (dal piano primo al piano settimo) 
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Foto interne cabine ascensori 


