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fermo elettromagnetico per porte

LEGENDA

punto manuale di segnalazione
d'incendio

targa ottica di segnalazione
d'incendio

segnalazione acustica d'incendio

ripetitore ottico di allarme per
rilevatori non in vista

E estintore portatile

alimentatore ausiliario 24V
porta tagliafuoco EI120

punto manuale di azionamento
evacuatore

rilevatore ottico a luce diffusa

EI

manichetta UNI45 20m

E estintore carrellato

segnalatore di chiusura
per porta tagliafuoco

ES
centrale rilevazione uffici
Esser 8000C

K1
centrale rilevazione archivio
Kilsen KSA701-1

K2
centrale spegnimento archivio
Kilsen FEC403EN

cono erogatore CO2

Filtro ventilazione
naturaleFn

Fp
Filtro pressione
costante 0,3bar
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