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Nome procedura: Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.
51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
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cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.02 (luce)+n.01 (fan-coil ) 

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 02 (prese)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.02 (luce+fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 01 (prese)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.03 (luce)+n.01 (fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 03 (prese)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.04 (luce)+n.01 fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 05 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.05 (luce)+n.02 (fan-coil) 

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 05 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.06 (luce)+n.02(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 06 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.07 (luce)+n.02 (fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 07 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.08 (luce) +n.02(fan-coil) 

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 08 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.09 (luce)+n.03(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 09 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.10 (luce)+n.03(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 10 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.11 (luce)+n.03(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 11 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.12 (luce)+n.03(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 12 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.14 (luce)+n.03(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 13 (prese)+n.01(q.servizi)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.5x4 mmq. - n.03 (da Q. Spogliatoi+monta pers+Clima U.Est)  

cavi FG16OM16 sez.5x16 mmq. - n. 01 (da Q.gen.b.t.)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.02 (illum.norm+emergenza)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.07 (luce - prese)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.01 (luce - prese)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.02 (luce e prese) 

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.03 (luce e prese) 

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.04 (luce e prese) 

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.05 (luce e prese) 

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.06 (luce e prese) 

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.4 mmq. - n.12 (luce)+n.09 (luce-prese depos)+n.04(fan-coil)  

cavi FG16OM16 sez.6 mmq. - n. 12 (prese)

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.01 (illum.emerg)  

cavi FG16OM16 sez.5x4 mmq. - n.04 (da Q. Spogliatoi+Q.servizi igienici+monta pers+Clima U.Est)  

cavi FG16OM16 sez.5x16 mmq. - n. 01 (da Q.gen.b.t.)  

cavi FG16OM16 sez.2x2.5mmq. - n.09 (illum.norm+emerg+fan-coil)  
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Passerella n.01 (150x50mm) circuito impianti energia

Passerella n.01 (150x50mm) circuiti impianti ausiliari
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Passerella n.01 (150x50mm) circuiti impianti ausiliari

Passerella n.01 (300x100mm) circuito impianti energia

Passerella n.01 (150x50mm) circuiti impianti ausiliari
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Passerella n.01 (300x100mm) circuito rete fonia-dati

Passerella n.01 (300x100mm) circuito impianti energia

Passerella n.01 (150x50mm) circuiti impianti ausiliari
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nr. 10 cavi UTP cat.6nr. 12+4 cavi UTP cat.6nr. 16+2 cavi UTP cat.6nr. 18+1 cavi UTP cat.6nr. 19+2 cavi UTP cat.6nr. 25+4 cavi UTP cat.6 nr. 21+4 cavi UTP cat.6nr. 31+4 cavi UTP cat.6 nr. 29+2 cavi UTP cat.6nr. 35+2 cavi UTP cat.6nr. 37+4 cavi UTP cat.6nr. 41+2 cavi UTP cat.6nr. 43+8 cavi UTP cat.6

nr. (51+4+2) cavi UTP cat.6

nr. 2 cavi UTP cat.6

nr. 2 cavi UTP cat.6

predisposizione

lettore badge

predisposizione

lettore badge

p.terra+1°piano

p.terra+1°piano

TD TD

nr. 01 cavi UTP cat.6

nr. 57 cavi UTP cat.6
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CAPANNONE DI PROPRIETA' INPS  - TARANTO
viale Giuseppe Cannata - località Paolo VI

progettazione: COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO INPS

committente: DIREZIONE GENERALE INPS - via Ciro il Grande 21 - Roma

data:

scala:

file: 

aggiornamenti:

firme e timbri:

ing. Nicola Borraccia  - CTE Puglia

richiedente: Dott. Giulio Blandamura - Direttore regionale pro tempore

09/02/2022

1:200

IMPIANTO ELETTRICO
CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PRIMO PIANO 

DELLA PALAZZINA UFFICI A SERVIZIO DEL CAPANNONE 

INPS UBICATO IN TARANTO AL VIALE GIUSEPPE CANNATA -

LOCALITA' PAOLO VI DESTINATO A SITO SECONDARIO DEL  

 POLO ARCHIVISTICO NAZIONALE 
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